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Elektrifizierung der AKN - Strecke A1
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EÜ Weidplan zur Planfeststellung

1: 100

Querschnitte D8 - D10

H/B = 400 / 675 (0.27m²) Allplan 2015

SE15037-GP-609

S21 Eidelstedt - Kaltenkirchen
Planfeststellungsabschnitt 1: Eidelstedt - Landesgrenze FHH / SH

km 4,8+76 - km 11,1+26

PFA 1 PFA 2

km 5,1+79 - 5,2+9

27.04.2016
27.04.2016
27.04.2016

Endgültige Abmessungen und Absetztiefen 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Legende:
Bestand
Planung
Abbruch / Rückbau

Anlage 3.2.8

Schnitt D8
km 5,1 + 79,570
M. 1:100

Schnitt D10
km 5,2 + 9,739
M. 1:100

Schnitt D9
km 5,1 + 86,574
M. 1:100


